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Qu'est-ce qu'un thermostat d'ambiance programmable ?

Un thermostat d'ambiance programmable est à la fois un programmateur et un thermostat d'ambiance.

Un programmateur vous permet de définir des périodes « On » et « Off » en fonction de votre propre style de vie.

Un thermostat d'ambiance fonctionne en détectant la température de l'air, en allumant le chauffage 
lorsque la température de l'air tombe en dessous du réglage du thermostat et en l'éteignant une fois 
cette température réglée atteinte.

Ainsi, un thermostat d'ambiance programmable vous permet de choisir les heures auxquelles vous souhaitez que le 

chauffage soit allumé et la température qu'il doit atteindre lorsqu'il est allumé. Il vous permettra de sélectionner 

différentes températures dans votre maison à différents moments de la journée (et jours de la semaine) pour répondre à 

vos besoins et préférences particuliers.

Le réglage d'un thermostat d'ambiance programmable à une température plus élevée ne fera pas 
chauffer la pièce plus rapidement. La vitesse à laquelle la pièce se réchauffe dépend de la conception et 
de la taille du système de chauffage.

De même, réduire le réglage de la température n'affecte pas la rapidité avec laquelle la pièce se refroidit. 
Le réglage d'un thermostat d'ambiance programmable à une température plus basse entraînera le 
contrôle de la pièce à une température plus basse et économisera de l'énergie.
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La façon de régler et d'utiliser votre thermostat d'ambiance programmable est de trouver les réglages 
de température les plus bas avec lesquels vous êtes à l'aise aux différents moments que vous avez 
choisis, puis de le laisser seul pour faire son travail.

La meilleure façon de le faire est de régler le thermostat d'ambiance sur une température basse

– disons 18°C   , puis augmentez-le de 1°C chaque jour jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la 
température. Vous n'aurez plus à régler le thermostat. Tout ajustement au-dessus de ce 
paramètre gaspillera de l'énergie et vous coûtera plus d'argent.

Vous pouvez ajuster temporairement le programme de chauffage en annulant ou en utilisant la fonction 
de maintien de la température. Ces fonctionnalités sont expliquées plus loin dans les pages de
ce manuel.

Les thermostats d'ambiance programmables ont besoin d'un flux d'air libre pour détecter la température, ils ne 

doivent donc pas être recouverts de rideaux ou bloqués par des meubles. Les feux électriques, les téléviseurs, les 

lampes murales ou de table à proximité peuvent également empêcher le thermostat de fonctionner correctement.
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Procédure d'installation

Faire

Montez le thermostat au niveau des yeux.

Lisez entièrement les instructions pour tirer le meilleur parti de notre produit.

Ne pas

Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur directe car cela affectera la fonctionnalité. 

N'appuyez pas trop fort sur l'écran LCD car cela pourrait causer des dommages irréparables.

Ce thermostat sans fil est conçu pour être monté en surface.

Étape 1
Séparez soigneusement la moitié avant du thermostat de la plaque arrière en plaçant un 
petit tournevis à tête plate dans les fentes de la face inférieure du thermostat.

Étape 2
Marquez 2 positions de trous sur le mur en utilisant la plaque arrière comme gabarit de positionnement.

Percez aux emplacements marqués et insérez une cheville dans chaque trou.

Étape 3
Vissez solidement la plaque arrière du thermostat au mur.

Étape 4
Clipsez l'avant du thermostat sur la plaque arrière du thermostat.
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Installation des piles

4 piles AAA sont fournies avec ce thermostat.

Pour accéder au porte-piles, poussez et relâchez la porte du compartiment 
située sur la face inférieure du thermostat. Le thermostat vous informera 
lorsque les piles doivent être remplacées en affichant l'icône des piles à l'écran.

Faire ne pas utilisez des piles rechargeables avec ce produit !
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Insérez les piles dans le support de piles vide, en vous assurant que chaque pile est 
orientée pour la bonne polarité + / -.

Repoussez le porte-piles à l'intérieur du thermostat jusqu'à ce qu'il soit bloqué en 
position fermée.
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Sélection de mode

Le neoAir peut être utilisé comme thermostat, horloge autonome ou 
combiné thermostat et horloge.

Pour passer du mode thermostat au mode horloge, procédez comme suit.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez sur la touche Tick et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ........................................ ............................

• SETUP sera mis en surbrillance, maintenant appuyez et maintenez la touche cochée pendant 10 secondes...

• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler les modes ....................................... ............

Mode 1 = Thermostat 
Mode 2 = Horloge
Mode 3 = Thermostat et horloge combinésRemarque : 
l'option sélectionnée clignotera.

• Appuyez sur la touche Tick pour confirmer la sélection ................................................. ...............................

Le neoAir revient à l'écran d'affichage principal pour le mode sélectionné. Pour obtenir 
des instructions sur le mode horloge, associez d'abord l'horloge avec le neoHub comme 
expliqué à la page 10, puis passez à la page 3 .
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Couplage du neoHub
Pour coupler le neoHub avec la neoApp, procédez comme suit.

• Connectez l'alimentation au neoHub.
• Connectez le neoHub à votre routeur avec le câble Ethernet fourni. Le routeur 

attribuera automatiquement une adresse IP au neoHub, le Link s'allumera une fois 
que le neoHub se sera connecté à votre réseau.

• Connectez votre smartphone ou tablette au même réseau WiFi que votre routeur.
• Téléchargez GRATUITEMENT Heatmiser neoApp depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store 

et enregistrez votre compte.
• Une fois votre compte enregistré, appuyez sur S'identifier, puis appuyez Ajouter
• Appuyez sur le bouton de connexion du neoHub pour ajouter l'emplacement à votre compte.
• Une fois connecté avec succès, entrez un titre pour l'emplacement (par ex. Domicile).

.

Couplage du neoAir V2
L'étape suivante consiste à joindre le neoAir au neoHub. Nous vous recommandons de connecter d'abord n'importe 
quel neoStat ou neoPlug filaire (le cas échéant) au neoHub. Cela aidera à étendre le réseau sans fil pour les zones où les 
signaux radio sont problématiques.
Pour ajouter un neoAir, procédez comme suit :

• Dans l'application, sélectionnez ,

• Vous avez maintenant deux minutes pour joindre le neoAir au neoHub.
entrez un titre prédéfini ou personnalisé, puis appuyez sur SUIVANT.

• Sur le neoAir V2, utilisez les touches Gauche / Droite pour sélectionner , appuyez et maintenez Tick ..............................

• SETUP sera mis en surbrillance, appuyez maintenant une fois sur la touche tick.................................. ........
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• La fonction 01 s'affiche à l'écran.
• Appuyez à nouveau sur la touche Tick pour coupler le neoAir au neoHub ....................
• Le symbole COMMS apparaît en clignotant sur l'affichage.
• Une fois que le neoAir s'est couplé avec succès au neoHub, le symbole COMMS 

restera affiché en permanence.
• Appuyez sur AJOUTER UNE AUTRE pour des zones supplémentaires ou appuyez sur TERMINER pour terminer la 

configuration.Attention, vous ne devez associer le neoHub à votre compte qu'une seule fois. Pour coupler des Neo 

supplémentaires, à l'aide de l'application, sélectionnez , puis AJOUTER .

NeoAir et MESH
NeoAir n'est pas capable de relayer les signaux d'un thermostat à un autre (ou MESH). 
Pour créer une extension du réseau maillé sans fil, vous devrez ajouter un neoPlug ou un 
Heatmiser Boost au système. Le neoAir peut également communiquer viafilaire
(compatible MESH) neoStats.
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Couplage avec le commutateur RF

• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à ........................................ .................................................................. ............

• Appuyez sur la touche Tick et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes........................................... .................................................................. ..............

• SETUP sera mis en surbrillance, maintenant appuyez une fois sur la touche de coche ...................................... .....................................

• L'écran affichera 01 dans le coin supérieur droit.

• Appuyez une fois sur la touche fléchée Bas. L'écran affichera maintenant P1 ................................................. ................

• Appuyez à nouveau sur la coche pour démarrer le compte à rebours de 99 secondes ................................ .................................................................. ..

• Pendant le compte à rebours, maintenez enfoncés les boutons d'appariement « Boiler » ou « CH1 » sur le RF-Switch pendant 5 

secondes.

Chaudière =Lors du câblage aux bornes marquées 'SL'&'LR' CH1 

=Lors du câblage aux bornes marquées'COM1'&'NO1'

La LED du RF-Switch clignotera pour indiquer que le mode d'appairage est actif. Une fois 
que le neoAir s'est couplé avec succès au RF-Switch, la LED s'éteint. Le neoAir s'éteindra 
également, laissant juste SETUP, CLOCK & sur l'écran.
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Couplage avec le centre de câblage UH8-RF

Sur l'UH8-RF, notez les numéros définis sur les commutateurs rotatifs (numéros d'identification UH8-RF 

01-99).

Chaque UH8-RF du système doit avoir un numéro d'identification différent.

Réglez votre premier UH8-RF sur 01
Exemple : Rotary Switch affichant le numéro d'identification 99.

Au thermostat :
• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à ........................................ .................................................................. .

• Appuyez sur la touche Tick et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes........................................... .................................................................. ....

• SETUP sera mis en surbrillance, maintenant appuyez une fois sur la touche de coche ...................................... ........................

• L'écran affichera maintenant 01 dans le coin supérieur droit.
• Appuyez deux fois sur la touche Bas pour que P2 s'affiche à l'écran...................................................... .....................

• Appuyez une fois sur la coche.................................................. .................................................................. .................................................................. .

• Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour définir les gros chiffres sur l'adresse de la carte de l'UH8-RF. Il 
s'agit du nombre défini sur les commutateurs rotatifs UH8-RF ................................ .....................
(Vous devez définir une adresse de carte unique pour chaque UH8-RF installé).

• Appuyez une fois sur Coche. Les petits chiffres dans le coin supérieur droit de l'écran
clignote maintenant ................................................. .................................................................. .................................................................. ...........

• L'UH8-RF est un récepteur à 8 zones. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner la zone à laquelle ce 

thermostat doit être lié.................................. .................................................................. ...........

• Appuyez sur la coche pour sélectionner le type de zone (Radiateurs ou Chauffage par le sol). .........
• Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner soit : RA = Radiateurs ou

UF = Chauffage au sol............................................................... .................................................................. .....................

• Appuyez sur Coche pour terminer et confirmer les paramètres. L'affichage reviendra à l'écran principal..............
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& Modes 1 & 3 – Thermostat/ 
Thermostat avec eau chaude
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Affichage LCD
Symbole de communication - Affiché lorsqu'il est connecté au neoHub 

Indicateur de jour - Affiche le jour de la semaine.

Protection contre le gel - Affiché lorsque le mode de protection contre le gel 

est actif. Symbole de flamme - Affiché lorsque le thermostat demande de la 

chaleur. Vacances – Affiché lorsque le thermostat est en mode vacances.

Limite de plancher - Affiché lorsque la sonde de plancher à distance a atteint la limite de température 

maximale. Floor/RoomTemp – Indique le mode actuel du capteur.

Set - Affiché lorsque des modifications sont apportées à la programmation du programme ou au point de consigne actuel.

Indicateur de programme – Affiché pendant la programmation (mode 6 

niveaux) pour indiquer quelle période est modifiée.

Indicateur de programme – Affiché pendant la programmation (mode 4 

niveaux) pour indiquer quelle période est modifiée.

Menu principal – Affiche l'option actuellement sélectionnée. Indicateur de 

verrouillage des touches – Affiché lorsque le verrouillage des touches est 

verrouillé. Indicateur de batterie – S'affiche lorsque les batteries doivent être 

remplacées. Température – Affiche la température actuelle du capteur. État du 

temporisateur – Affiche l'état actuel de la sortie temporisée. Format de 

température - Degrés Celsius ou Fahrenheit.

Maintien à gauche – Affiché lorsqu'un maintien de la température est actif, le temps restant sera affiché. Heure/Jour/

Mois/Année - S'affiche lors du réglage de l'horloge/du calendrier ou d'une période de vacances.
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Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge, procédez comme suit.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez et maintenez Tick pour éteindre l'affichage ....................................... ...........................

• Utilisez la touche fléchée droite pour sélectionner HORLOGE ....................................... ...............................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ...............................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler l'année ........................................ ........................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ...............................................

• Répétez les étapes pour régler le mois, la date et l'heure ................................ .....................

• Appuyez sur Coche pour confirmer les nouveaux réglages de l'horloge ................................. ......................

• Utilisez la flèche vers le bas pour faire défiler jusqu'à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez sur la coche pour allumer l'écran ................................................. ..................................................

Jour

Temps
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Niveaux de confort expliqués

Le neoAir propose trois options de mode de programme ; Programmation en semaine/week-end, 
programmation 7 jours et programmation 24 heures. Il est également possible d'utiliser le 
thermostat comme un thermostat non programmable.

Lorsque les thermostats sont connectés à un réseau, le mode de programmation du système 
est configuré à l'aide de la neoApp.

Le thermostat est fourni avec des niveaux de confort déjà programmés, mais ceux-ci peuvent être 
modifiés facilement. Les durées et les réglages de température par défaut sont ;

07h00 - 21°C (Réveil) 09h00 - 16°C (Partir) 16h00 - 21°C (Retour) 22h00 - 16°C (Sommeil)

Si vous ne souhaitez utiliser que 2 niveaux, vous devez programmer les niveaux inutilisés pour --:--

Pour la programmation en semaine/week-end, les quatre niveaux de confort sont les mêmes pour le lundi au vendredi, mais 

peuvent être différents pour le samedi et le dimanche. Pour la programmation sur 7 jours, chaque jour de la semaine peut avoir 

quatre niveaux de confort différents. En mode 24 heures, tous les jours sont programmés avec les mêmes niveaux de confort.

• Pour programmer les niveaux de confort, utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à MODIFIER .................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. .................................................................. .......

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour sélectionner le jour/la période de la semaine (la sélection clignotera).

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. .................................................................. .......

• WAKE va maintenant clignoter et l'heure et la température actuelles seront affichées.

• Appuyez sur la coche pour modifier les paramètres WAKE ................................................. .................................................................. .....
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• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler les heures ....................................... ........................

• Appuyez sur Coche pour confirmer ................................................. .................................................................. ..............

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler les minutes ....................................... .....................

• Appuyez sur Coche pour confirmer ................................................. .................................................................. ..............

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la température ....................................... .........

• Appuyez sur Coche pour confirmer les paramètres ................................................. .........................................

• Appuyez sur la touche fléchée droite ................................................. .................................................................. ......

• LEAVE va maintenant clignoter et les réglages actuels seront affichés.

• Appuyez sur la coche pour modifier les paramètres QUITTER ................................. ........................................................

• Répétez ces étapes pour régler tous les niveaux de confort.

• Pour toute période inutilisée, réglez l'heure sur --:--

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à TERMINÉ et appuyez sur la coche .......................
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Contrôle de la température

Les touches Haut / Bas vous permettent de régler la température de consigne .................................

Lorsque vous appuyez sur l'une des touches, vous verrez le mot SET et la valeur de température 
souhaitée. Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la valeur SET ..................

Appuyez sur la coche pour confirmer les paramètres et revenir à l'écran principal ................................................ ....

Régler la température

Définir l'icône

Remarque : Cette nouvelle température n'est maintenue que jusqu'au prochain niveau de confort 
programmé. À ce moment, le thermostat reviendra aux niveaux programmés.
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Température Ho (Mode 01 Chauffage uniquement)

La fonction de maintien de la température vous permet d'annuler manuellement le programme de fonctionnement 

en cours et de régler une température différente pour une période souhaitée.

• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à HOLD ....................................... .....................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la période de maintien souhaitée ................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la température de maintien souhaitée ......................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

Vous verrez l'indication HOLD LEFT s'afficher à l'écran.
Le temps comptera à rebours la durée définie, puis reviendra au programme normal.

Indicateur de maintien à gauche

Temps de maintien restant

Pour annuler un maintien de la température, avec maintien sélectionné dans le menu principal, appuyez sur la touche coche, puis appuyez à 

nouveau sur la coche pendant que Annuler est en surbrillance.
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Température Ho (Mode 03 Chauffage et Eau Chaude)

La fonction de maintien de la température vous permet d'annuler manuellement le programme de fonctionnement 

en cours et de régler une température différente pour une période souhaitée.

• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à HOLD ....................................... .....................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

• Le mot « Chauffage » est mis en surbrillance, appuyez sur Tique pour confirmer .................................. ..

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la période de maintien souhaitée ..................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la température de maintien souhaitée ......................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

Vous verrez l'indication HOLD LEFT s'afficher à l'écran.
Le temps comptera à rebours la durée définie, puis reviendra au programme normal.

Indicateur de maintien à gauche

Temps de maintien restant

Pour annuler un maintien en température, maintien sélectionné dans le menu principal, 

appuyez une fois sur la touche coche. Le chauffage sera maintenant mis en surbrillance, 

appuyez une fois sur la touche de coche, Annuler est maintenant mis en surbrillance, 

appuyez à nouveau sur la coche pour annuler.
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Boost d'eau chaude (Mode 03 Chauffage et Eau Chaude)

Pour augmenter la production d'eau chaude, procédez comme suit.

• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à HOLD ....................................... ........................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................

• Le mot « Chauffage » est mis en surbrillance, utilisez les touches Gauche/Droite pour sélectionner 

MINUTERIE puis appuyez sur TICK pour confirmer........................... ...............................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la durée du boost par exemple 02:00 heures ..............

• Appuyez sur la coche pour confirmer les paramètres et revenir à l'affichage principal ....................................... ...

Indicateur de maintien à gauche

Temps de maintien restant

Pour annuler un boost de la minuterie, avec maintien sélectionné dans le menu principal, appuyez une fois sur la touche tick. Le 

chauffage sera maintenant mis en surbrillance, utilisez les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner Minuterie, puis appuyez 

une fois sur la touche tick. Annuler est maintenant en surbrillance, appuyez à nouveau sur la coche pour annuler.
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Verrouillage du néo
Le thermostat dispose d'une fonction de verrouillage du clavier. Pour activer le verrouillage, suivez ces étapes.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à HOLD et appuyez sur Tick pendant 10 secondes.

• L'écran affichera 00:00 et vous devrez entrer un code PIN à quatre chiffres.

• Utilisez les touches Haut / Bas pour saisir les deux premiers chiffres .................................... .

• Appuyez sur Coche pour confirmer ................................................. .................................................................. .............

• Utilisez les touches Haut / Bas pour saisir les deux derniers chiffres ................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer ................................................. .................................................................. ............

L'affichage reviendra à l'écran principal et affichera l'indicateur de verrouillage du clavier .....Remarque : 

L'indicateur de verrouillage du clavier s'affiche uniquement lorsque le verrouillage est actif.

Déverrouiller le neoAir

Pour déverrouiller le neoStat, appuyez une fois sur Tick. L'écran affichera 00:00 et vous devrez entrer le 
code PIN à quatre chiffres que vous avez défini précédemment.

• Utilisez les touches Haut / Bas et Coche pour saisir les deux premiers chiffres ............

• Utilisez les touches Haut / Bas et Coche pour saisir les deux chiffres 

suivants ..... L'affichage se déverrouille et revient à l'écran principal.
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Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à l'icône d'alimentation ................................ ......

L'icône de givre basculera sur ON/OFF chaque fois que la coche est pressée .................................. .............

Dans ce mode, le neoAir affichera l'icône de gel et n'allumera le chauffage que si la 
température ambiante descend en dessous de la température de gel réglée (voir page 
28). Si le chauffage est allumé en mode gel, le symbole de la flamme s'affichera.

Pour annuler le mode de protection contre le gel, accédez à nouveau au bouton d'alimentation et appuyez sur Tick.

Protection contre le gel

Mode activé
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Marche / arrêt
Le chauffage est indiqué ON lorsque l'icône de flamme est affichée.

Lorsque l'icône de flamme est absente, le chauffage n'est pas nécessaire pour atteindre la 
température définie, mais le neoAir reste actif.

Pour éteindre complètement le neoAir, faites défiler jusqu'à l'icône d'alimentation et maintenez

la touche Tick pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne .........

L'affichage et la sortie de chauffage seront éteints.

Pour rallumer le thermostat, appuyez une fois sur la touche Tick ................................................ ................

Thermostat complètement éteint Thermostat sous tension
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En mode thermostat, la fonction vacances réduit la température de consigne de votre 
logement à la consigne de température hors gel (voir page 28).

Le thermostat maintiendra cette température pendant toute la durée des vacances puis 
reviendra automatiquement en mode programmation à votre retour.

En mode horodateur, la fonction vacances maintient la sortie temporisée sur OFF. Définissez une date et 

une heure pour la fin de la période de vacances, en suivant les étapes ci-dessous ;

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à VACANCES et appuyez sur Tick ...........................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler l'année ....................................... .....................................

• Appuyez sur Coche .................................................. .................................................................. ...............................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler le mois ....................................... ...............................

• Appuyez sur Coche .................................................. .................................................................. ...............................................

• Répétez les étapes pour régler la date et l'heure ....................................... .....................................

• Appuyer sur la coche pour confirmer la sélection ................................................. ..................................................................

Remarque : La période de vacances commencera immédiatement et reviendra au programme normal à l'heure 

et à la date que vous avez configurées.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à VACANCES et appuyez sur Tick .................................

• CANCEL sera mis en surbrillance, appuyez sur Tick pour annuler ....................................... ........................
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Fonctionnalités optionnelles expliquées

LES PARAMÈTRES SUIVANTS SONT OPTIONNELS ET DANS LA PLUPART DES CAS N'ONT PAS 

BESOIN D'ÊTRE AJUSTÉS

Fonctionnalité 01 - Couplage au concentrateur : Cette fonction permet de connecter le thermostat au 
neoHub.

Caractéristique 02 - Différentiel de commutation : Cette fonction permet d'augmenter le différentiel 
de commutation du thermostat. La valeur par défaut est 1°C ce qui signifie qu'avec une température de 
consigne de 20°C, le thermostat allumera le chauffage à 19°C et s'éteindra à 20°C. Avec un différentiel de 
2°C, le chauffage s'allumera à 18°C   et s'arrêtera à 20°C.

Fonctionnalité 03 - Température de protection contre le gel : Il s'agit de la température maintenue lorsque le 
thermostat est en mode Gel. La plage est de 07 - 17°C. La valeur par défaut est 12°C et convient à la plupart des 
applications.

Caractéristique 04 - Délai de sortie : Pour éviter une commutation rapide, un retard de sortie peut être entré. Ceci 

peut être réglé de 00 à 15 minutes. La valeur par défaut est 00, ce qui signifie qu'il n'y a pas de délai.

Caractéristique 05 - Limite de température haut/bas : Cette fonction permet de limiter l'utilisation des touches 
flèches haut et bas température. Cette limite est également applicable lorsque le thermostat est verrouillé et vous 
permet ainsi de donner aux autres un contrôle limité sur le système de chauffage.

Caractéristique 06 - Sélection du capteur : Sur ce neoAir, vous pouvez sélectionner le capteur à utiliser. Vous 
pouvez choisir entre la température de l'air uniquement, la température du sol ou les deux. Lorsque vous activez les 
deux capteurs, le capteur de sol est utilisé comme capteur de limitation de sol et est conçu pour empêcher la 
surchauffe du sol.

Caractéristique 07 - Limite de température au sol : Cette fonction est disponible lorsque la fonction 06 est définie 
sur 03. Vous pouvez définir une température limite au sol entre 20 et 45 °C (28 °C est le réglage par défaut). 
Remarque : neoAir NE DOIT PAS être utilisé pour contrôler un chauffage électrique au sol.
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Caractéristique 08 - Démarrage optimal : Le démarrage optimal retardera le démarrage du système de 
chauffage au plus tard possible pour éviter un chauffage inutile et garantir que le bâtiment est chaud à 
l'heure programmée. Le thermostat utilise les informations de taux de variation pour calculer combien de 
temps le chauffage a besoin pour augmenter la température du bâtiment de 1°C (avec un taux de variation 
de 20, le thermostat a calculé que le chauffage a besoin de 20 minutes pour augmenter la température du 
bâtiment de 1°C) et démarre le chauffage en conséquence.

Fonctionnalité 09 - Taux de variation : Nombre de minutes pour une montée en température de 1°C.

Caractéristique 10 - Non utilisé sur ce modèle.Caractéristique 11 - Non utilisé sur ce modèle.

Fonctionnalité 12 - Mode programme : Non-programmable, semaine/week-end (5/2), programmation 7 
jours ou 24 heures. Le thermostat offre trois modes de programmation et la possibilité de le configurer 
pour fonctionner comme un thermostat non programmable.

Jour de semaine/ Week-end - permet de programmer 4 niveaux de confort pour la semaine et 4 niveaux 

de confort différents pour le week-end.

Mode programme sur 7 jours - Chaque jour dispose de 4 niveaux de confort qui peuvent être programmés 

indépendamment.

Mode 24 heures - Tous les jours sont programmés de la même manière et se répètent en continu.

Caractéristique 13 - Format de température : Cette fonction vous permet de choisir entre °C et °F.

Caractéristique P1 - Couplage : au RF-Switch.

Fonctionnalité P2 - Réglage de l'adresse UH8-RF : Il s'agit du numéro défini sur les cadrans rotatifs à l'intérieur 

de l'unité UH8-RF.

Fonctionnalité P3 - Sécurité intégrée : Si le RF-Switch ou l'UH8-RF ne reçoit pas de signal du thermostat 
dans les 40 minutes, il s'activera pour sortir pendant 12 minutes toutes les heures. Le RF-Switch/UH8-RF 
continuera à le faire jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau signal du thermostat.
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Ajustement des paramètres facultatifs

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez sur la touche Tick et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ........................................ .....................

• SETUP sera mis en surbrillance, appuyez maintenant une fois sur la touche coche..................................

Numéro de fonction

Valeur de réglage

• Utilisez les touches Haut / Bas pour faire défiler les fonctions ....................................... ..

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour ajuster le réglage dans chaque fonction ..........

• Appuyez sur Coche pour confirmer les paramètres ................................................. ........................................
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- Tableau des fonctionnalités

CARACTÉRISTIQUE

P3
LA DESCRIPTION

Sécurité intégrée

RÉGLAGE

00 = désactivé
01 = Activé (par défaut)

P2
P1
01

Couplage avec UH8-RF

Couplage avec RF-Switch

Couplage au concentrateur

00 – 99 = Adresse du destinataire

Commence le compte à rebours de 99 à 00 secondes. Utilisé 

pour ajouter une zone au neoHub
Menu

Point d'accès

02 Différentiel de commutation 00.5 = 0.5˚C
01 = 1,0°C (par défaut) 
02 = 2,0°C
03 = 3,0°C

03
04
05
06

Retard de sortie de température de 

protection contre le gel

Sélection du capteur de limite de 

température haut/bas

07° - 17°C (12°C = par défaut) 00 - 
15 minutes (00 = par défaut) 00° - 
10°C (00 = par défaut)
00 = Capteur intégré (par défaut) 01 = 
Capteur d'air à distance 02 = Capteur 
de sol à distance
03 = Capteur intégré et sol à distance

07
08
09
dix
11
12

Limite de température du sol 

Démarrage optimal

Taux de changement

Non utilisé sur ce modèle 
Non utilisé sur ce modèle 
Mode programme

20°C - 45°C (28°C = Par défaut) 00 - 

05 Heures (00 = Par défaut) Minutes 

pour augmenter de 1°C

00 = Non - Programmable 01 = Jour de la 
semaine/Week-end (par défaut) 02 = 
Programmation sur 7 jours
03 = Mode 24 heures

13 Format de température 00 = °C, 01 = °F (00 = Par défaut)
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Re-calibrer le thermostat
Si vous devez recalibrer le thermostat, suivez ces étapes.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez et maintenez Tick pour éteindre l'affichage ....................................... .....................

• Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches Tick et Down pendant 10 secondes ................

• La température actuelle apparaîtra sur l'affichage.
• Utilisez les touches Haut / Bas pour configurer la nouvelle valeur de température .............

• Appuyez sur la touche Tick pour confirmer le changement et l'affichage deviendra vide ....

• Appuyez sur la flèche vers le bas pour mettre en surbrillance le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez une fois sur la touche Tick pour allumer le thermostat ....................................... .....

Codes d'erreur
Une fois terminé pour le fonctionnement du thermostat, l'écran affichera un code d'erreur si un défaut 
est détecté.

E0 = Le capteur interne a développé un défaut. E2 
= La sonde déportée n'a pas été connectée.

La sonde déportée n'a pas été câblée correctement. La 
sonde déportée est défectueuse.
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Fac
• Utilisez les touches Gauche / Droite pour faire défiler jusqu'à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Appuyez sur la touche Tick et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes........................................... ..................................

• SETUP sera mis en surbrillance, maintenant appuyez et maintenez la touche cochée pendant 10 secondes .......

• Toutes les icônes sur l'afficheur apparaîtront pendant 2 secondes, puis 

vous verrez le chiffre 1, 2 ou 3 clignoter.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler les différents modes...................... 

Mode 1 = Thermostat

Mode 2 = Horloge

Mode 3 = Thermostat et eau chaude

• Appuyez sur la touche Tick pour confirmer la sélection ................................................. .................................... Le 

neoAir revient à l'écran d'affichage principal pour le mode sélectionné.

Remarque : La réinitialisation d'usine annulera tous les paramètres entrés pendant les opérations de 

configuration et d'appairage. Ces processus doivent être répétés une fois la réinitialisation d'usine terminée.
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Câblage de la sonde du capteur à distance
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Mode 2 - Horloge 1 
2 3

11
dix

9

8
74

5

6
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Affichage LCD

1. Symbole de communication - Affiché lorsqu'il est connecté au neoHub.

2. Indicateur de jour - Affiche le jour de la semaine.

3. Vacances – Affiché lorsque l'horloge est en mode vacances.
4. Set - Affiché lorsque des modifications sont apportées au point de consigne actuel.

5. Indicateur de programme - Affiché pendant la programmation pour montrer quel niveau

est en train d'être modifié.

6. Menu principal - Affiche l'option actuellement sélectionnée.

7. Indicateur de verrouillage du clavier – Affiché lorsque le clavier est verrouillé.

8. Indicateur de batterie – S'affiche lorsque les batteries doivent être remplacées.

9. État du temporisateur – Affiche l'état actuel de la sortie temporisée.

10. Maintien à gauche - Affiché lorsqu'un maintien de la minuterie est actif, le temps restant sera 

affiché.

11. Heure/Jour/Mois/Année - S'affiche lors du réglage de l'horloge/du calendrier ou d'une 

période de vacances.
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Réglage des heures de commutation

Pour programmer les heures de commutation, procédez comme suit.

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à MODIFIER et appuyez sur Tick ...............................

• Utilisez les touches Gauche/Droite pour sélectionner le jour/la période de la semaine .......................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. .....................................

• 1 va maintenant clignoter et l'heure ON actuelle sera affichée.
L'heure d'arrêt peut être consultée en appuyant sur la touche Bas .................................

• Sélectionnez une heure de commutation et appuyez sur la touche Tick ........................................ .........

• Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner les HEURES ON time et appuyez sur Tick ....

• Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner l'heure ON MINUTES ................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. .....................................

• Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner l'heure OFF HEURES et appuyez sur Tick ...

• Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner l'heure OFF MINUTES ................................

• Appuyez sur Coche pour confirmer la sélection ................................................. .....................................

• Appuyez sur la touche fléchée Droite ................................................. ...............................................

• 2 va maintenant clignoter et l'heure ON actuelle sera affichée.
• Répétez les étapes ci-dessus pour régler toutes les périodes. Pour toute période inutilisée saisir -- : -

• Une fois terminé, utilisez les touches Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à TERMINÉ et appuyez sur la coche 

pour confirmer toutes les modifications ................................ .................................................................. .......
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Remplacement de la minuterie

Pour annuler la sortie temporisée, procédez comme suit.

• Utilisez les touches Haut / Bas pour régler la durée de dérogation par exemple 02:00 heures .........

• Appuyez sur la coche pour confirmer les paramètres et revenir à l'affichage principal ................................

Maintenez la touche Gauche enfoncée et le temps restant sera maintenant affiché.

Indicateur MAINTIEN GAUCHE

Temps de maintien restant
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Fonctionnalités optionnelles expliquées

Fonctionnalité 01 – Couplage avec neoHub : Cette fonction permet de connecter 
l'horloge au neoHub.

Fonctionnalité 02 - Mode programme : La pointeuse offre trois modes de programmation.

Jour de semaine/ Week-end - permet de programmer 4 niveaux On/Off pour la semaine et 4 
niveaux différents pour le week-end.

Mode programme sur 7 jours - Chaque jour dispose de 4 niveaux de confort qui peuvent être programmés 
indépendamment.

Mode 24 heures - Tous les jours sont programmés de la même manière et se répètent en continu.

Caractéristique P1 - Couplage : au RF-Switch.

Fonctionnalité P2 - Réglage de l'adresse UH8-RF : Il s'agit du numéro défini sur les cadrans rotatifs à 
l'intérieur de l'unité UH8-RF.

Fonctionnalité P3 - Sécurité intégrée : Si le RF-Switch ou l'UH8-RF ne reçoit pas de signal de 
l'horloge dans les 40 minutes, il s'activera pour sortir pendant 12 minutes toutes les heures. Le 
RF-Switch/UH8-RF continuera à le faire jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau signal de l'horloge.
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Paramètres facultatifs - Tableau des fonctionnalités

CARACTÉRISTIQUE LA DESCRIPTION RÉGLAGE

P3 Sécurité intégrée 00 = désactivé
01 = Activé (par défaut)

P2

P1

01

02

Couplage avec UH8-RF

Couplage avec RF-Switch

Couplage au concentrateur

Mode programme

00 – 99 = Adresse du destinataire

Commence le compte à rebours de 99 à 00 secondes.

Utilisé pour ajouter une zone au neoHub

01 = 5/2jour
02 = 7 jours
03 = 24 heures
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Vous voulez plus d'informations ?

Appelez notre équipe d'assistance au : +44 (0)1254 669090

Ou consultez les spécifications techniques directement sur notre site Web : 
www.heatmiser.com

Heatmiser UK Ltd
Unités 1-5 Hurstwood Court, Mercer Way 
Shadsworth Business Park, Blackburn, 
Lancashire, BB1 2QU, Royaume-Uni.

PDF FAQ

Twitter: @heatmiseruk Facebook: facebook.com/thermostats
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