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Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Изм. Лист №докум.

Р

Общие данные (начало)

1
Система отопления

Обозначение Наименование Примечание

СНиП 41 -01-2003

Ссылочные документы:

"Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СНиП II-3-79*

СНиП 23-01-99*

СНиП 3.05.01-85

"Строительная теплотехника"

"Строительная климатология"

"Внутренние санитарно-технические системы"

Ведомость рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Прилагаемые документы:

Спецификация оборудования ОВ

Разраб.

Проверил

Утв.

СП 40-102-2000
"Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем отопления с использованием 
металлополимерных труб

19/12/17-06-ОВ.СО

Завод "Vogel&Noot" Технический каталог выпускаемой продукции

Свидетельство № СРО-П-

1097746801074-2010-289

Свидетельство о допуске к определенному

виду или видам работ,  которые оказывают

влияние на безопасность объектов

капитального строительства

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало) Лист А3

Общие данные (окончание) Лист А32

.

Диков А.А.

.

Распределительные узлы 1,2 этажа 

Лист А3

3

Лист А3

4

5

6

7

Лист А3

8

9

Система радиаторного отопления. План первого эатажа. Лист А3

Система радиаторного отопления. План второго эатажа. Лист А3

Лист А4

Система радиаторного отопления. Схема подключения радиаторов

Лист А4

фирмы "Vogel&Noot"

22-54-7-06-ОВ

Завод "Uponor" Технический каталог выпускаемой продукции

Система напольного отопления. План второго этажа

Система напольного отопления. План первого этажа

Главный распределительный узел. 

Распределительный узел теплого пола

Жилой дом по адресу: Московская область
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№п/п Показатели Данные по проекту

Паспорт системы отопления

1 Назначение здания Жилой дом

2

3

Температура наружного воздуха -25 °С

4

Температура на входе в напольное отопление

5

6

7

Температура на входе в отопление 80 °С

60 °СТемпература на выходе из отопления

8

9

10

Расчетные потери тепла  кВт

Нагрузка на систему напольного отопления

Нагрузка на систему отопления

12

11

15

Потери давления в отоплении

 112 лОбъем системы отопления

Температура на выходе из напольного отопления

Расход теплоносителя в системе напольного

отопления

Потери давления в напольном отоплении

Расход теплоносителя в системе отопления

13

   Antifrogen NТип теплоносителя системы отопления

14

  0,25 м³/ч

 1,7 м

  5,9 кВт
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Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Изм. Лист №докум.

Р

Разраб.

Проверил

Утв.

Общие данные (окончание)

Общие данные

  Проект выполнен на основании следующих данных:

- технического задания на проектирование;

- принятых архитектурно-планировочных и конструктивных решений;

- действующих норм и технического задания на проектирование.

  Проект системы отопления, соответствует требованиям:

     - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

     - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания»

     - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

Актуализированная редакция.

  Расчетные температуры для проектирования отопления жилого дома:

- в холодный период   - (-25°С),

- внутри помещений  - (согласно ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные.

Параметры микроклимата в помещениях" и технического задания).

2
. Система отопления

Отопление

   Cистема отопления двухтрубная тупиковая с принудительной циркуляцией

теплоносителя, проектируется в качестве основного отопления. Теплоносителем

системы отопления предполагается вода с температурой в подающей и обратной

магистралях 80-60°C соответственно.

   В качестве отопительных приборов использованы биметаллические радиаторы

"Profil" фирмы "Vogel&Noot" с нижним подключением. Удаление воздуха из системы

осуществляется ручными воздухоотделителями (кранами Маевского),

установленными на радиаторах.

  Для возможности отключения (при необходимости демонтажа) любого из

отопительных приборов, они оснащены:

 - радиаторы - узлом нижнего подключения фирмы Itap;

   Для автоматического регулирования температуры в помещении используются

термоголовки "Cosmo", установленные на каждом радиаторе.

 Магистрали систем отопления прокладываются открытым способом  на  стенах ,

монтируются с использованием труб из сшитого полиэтилена.

  Монтаж системы отопления вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

  После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой.

Затем производятся гидравлические испытания и регулировка системы.

 9,4 кВт

60 °С

50 °С

  0,81 м³/ч

 2,3 м

Напольное отопление

    Система напольного отопления запроектирована настильного типа. Система

выполняется с использованием труб из сшитого полиэтилена фирмы "Uponor".

   Все магистральные трубопроводы системы напольного отопления прокладываются

открытым способом в теплоизоляции типа "Энергофлекс", выполняется с

использованием труб из сшитого полиэтилена. Также тепловую изоляцию необходимо

предусматривать для подающих и обратных трубопроводов системы от коллекторов до

контуров тёплого пола.
Диков А.А.

22-54-7-06-ОВ

Жилой дом по адресу: Московская область
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Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Проверил

Разраб.

Изм. Лист №докум.

Р 3

Утв.

Радиаторное отопление

План первого этажа

М 1:100

 План первого этажа

Куряк А.А.

.

.

  Примечания:

1. Трубопроводы системы отопления первого этажа проложить скрыто в полу в теплоизоляции из

вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, кроме мест подключения к приборам;

2. Трубопроводы отнесены от стены условно, размеры уточнить по месту при монтаже;

3. Расстановка отопительных приборов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика;

4.Подвести к отопительным приборам трубу диаметром 16 мм.

Диков А.А.

Жилой дом по адресу: Московская область

А

Б

В

Г

Д

Б1

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1

1.2

1.3

1.6

1.4

1.7
1.5

1.8

1.9

Бойлер

РУ системы

отопления

РУ системы

радиаторного отопления и

теплых плинтусов

РУ системы

теплых полов

1.2

Q=760 Вт

4 секц.

Royal Indigo 500

1.4

Q=1140 Вт

6 секц.

STI 500

1.5

Q=720 Вт

6 секц.

STI 350/80

1.7

Q=760 Вт

4 секц.

STI 500

1.8

Q=1520 Вт

8 секц.Royal Indigo 500

1.9

Q=1900 Вт

10 секц.

STI 500

1.9

Q=1900 Вт

10 секц.

STI 500

1.9

Q=1900 Вт

10 секц.

STI 500

Экспликация помещений 1-ого этажа

№ п/п Наименование
Площадь,

м²

Примечание

1.1  Тамбур 3.20

1.2  Прихожая 4.09

1.3  Гостевая спальня 11.65

1.4  Лестничный холл 15.11

1.5  Хоз.помещение 2.84

1.6  Сан.узел 5.43

1.7  Котельная 5.18

1.8  Кухня-гостиная-столовая 66.83

1.9  Гараж 44.35

1.10  Веранда 41.45

 Итого 200.18
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22-54-7-06-ОВ



 второго этажа

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Проверил

Разраб.

Изм. Лист №докум.

Р 4

Утв.

Радиаторное отопление

План второго этажа

М 1:100

 План второго этажа

.

.

  Примечания:

1. Трубопроводы системы отопления  проложить скрыто в полу в теплоизоляции из

вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, кроме мест подключения к приборам;

2. Трубопроводы отнесены от стены условно, размеры уточнить по месту при монтаже;

3. Расстановка отопительных приборов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика;

4.Подвести к отопительным приборам трубу диаметром 16 мм.

Жилой дом по адресу: Московская область

А

Б

В

Г

Д

Б1

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

2.6

2.2

Q=3040 Вт

16 секц.

Royal Indigo 500

1.9

Q=2660 Вт

14 секц.

Royal Indigo 500

2.5

Q=480 Вт

4 секц.

STI 500

2.6

Q=1140 Вт

6 секц.

Royal Indigo 500

1.9

Q=2660 Вт

14 секц.

Royal Indigo 500

Второй свет

Экспликация помещений 1-ого этажа

№ п/п Наименование
Площадь,

м²

Примечание

2.1  Спальня 1 13.19

2.2  Спальня 2 16.45

2.3  Спальня 3 19.75

2.4  Лестничный холл 9.21

2.5  Гардеробная 5.43

2.6  Сан.узел 8.40

2.7  Балкон 12.05

Итого 84.49
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22-54-7-06-ОВ



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Проверил

Разраб.

Изм. Лист №докум.

Р 5

Утв.

Напольное отопление

 План первого этажа

.

.

Жилой дом по адресу: Московская область

План первого этажа

М 1:100

1.1

1.2

1.3

1.61.4

1.7

1.5

1.8

1.9

Бойлер

1.8

1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

В

Г

Д

Б1

Экспликация помещений 1-ого этажа

№ п/п Наименование
Площадь,

м²

Примечание

1.1  Тамбур 3.20

1.2  Прихожая 4.09

1.3  Гостевая спальня 11.65

1.4  Лестничный холл 15.11

1.5  Хоз.помещение 2.84

1.6  Сан.узел 5.43

1.7  Котельная 5.18

1.8  Кухня-гостиная-столовая 66.83

1.9  Гараж 44.35

1.10  Веранда 41.45

 Итого 200.18

1.1.1 L=16 м
150 ∅16x2

1.1.8 L=35 м
150 ∅16x2

1.1.7 L=36 м
150 ∅16x2

1.1.5 L=20 м
150 ∅16x2

1.1.4 L=15 м
150 ∅16x2

1.1.6 L=12 м
150 ∅16x2

1.1.3 L=13 м
150 ∅16x2

1.1.2 L=10 м
150 ∅16x2

коллектор для системы напольного отопления
Шкаф коллекторный наружный
(высота х глубина х ширина)мм

Условные обозначения:

 ∅16x2 - диаметр, толщина стенки
L=70м - длина контура с учетом подводки до коллектора

150 - шаг укладки

1.1.1 - нумерация контуров (этаж,коллектор,контур)

1.1.1 L=70 м
150 ∅16x2

ШРН-6, 651х120х1154

К1.1 для ВТП 1G х 3/4'' (6 выходов)

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Примечания:

1. Укладку петель системы "тёплого" пола выполнить с отступом от чистовой отделки наружних

стен на 100-150 мм;

2. Трубопроводы подачи и отвода теплоносителя к петлям системы тёплого пола проложить в

гофрированном защитном кожухе;

3. Расстановка коллекторных шкафов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика;

22-54-7-06-ОВ
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Формат А3

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Проверил

Разраб.

Изм. Лист №докум.

Р 6

Утв.

Напольное отопление

 План второго этажа

Куряк А.А.

.

.

Диков А.А.

Жилой дом по адресу: Московская область

коллектор для системы напольного отопления
Шкаф коллекторный наружный
(высота х глубина х ширина)мм

Условные обозначения:

 ∅16x2 - диаметр, толщина стенки
L=70м - длина контура с учетом подводки до коллектора

150 - шаг укладки

1.1.1 - нумерация контуров (этаж,коллектор,контур)

1.1.1 L=70 м
150 ∅16x2

ШРН-6, 651х120х1154

К1.1 для ВТП 1G х 3/4'' (6 выходов)

План второго этажа

М 1:100

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

2.6

на 1 этаж

1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

В

Г

Д

Б1

1.1.2 L=16 м
150 ∅16x2

Примечания:

1. Укладку петель системы "тёплого" пола выполнить с отступом от чистовой отделки наружних

стен на 100-150 мм;

2. Трубопроводы подачи и отвода теплоносителя к петлям системы тёплого пола проложить в

гофрированном защитном кожухе;

3. Расстановка коллекторных шкафов выполнена в соответствии с требованиями Заказчика;

Экспликация помещений 1-ого этажа

№ п/п Наименование
Площадь,

м²

Примечание

2.1  Спальня 1 13.19

2.2  Спальня 2 16.45

2.3  Спальня 3 19.75

2.4  Лестничный холл 9.21

2.5  Гардеробная 5.43

2.6  Сан.узел 8.40

2.7  Балкон 12.05

Итого 84.49
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22-54-7-06-ОВ
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Формат А4

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадияРазраб.

Изм. Лист №докум.

Р
Проверил

Утв.

Структура "теплого пола"

Напольное отопление

2
0

m
in
 6

0
м
м

Демпферная лента 8x120 мм 

Теплоизоляционная плита с фиксаторами 
Труба PE-Xc 5S 16x2.0 мм 

Бетонная стяжка B-22.5 

Структура "теплого пола"

.

.

15/11/17-05-ОВ

C:\Users\akuryak2\Desktop\для ноута\Лого ГК Благодом (горизонт).jpg

для крепления труб 20мм

Жилой дом по адресу: московская область



Схема подключения радиаторов 

Лист

ДатаПодпись

ЛистовСтадия

Изм. Лист №докум.

Р 7

Разраб.

Проверил

Утв.

Радиаторное отопление

Схема подключения радиаторов 
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Формат А4

1

5

5

1

6
Вид "А"

2
2

3

4

№ Наименование

1

3

2

5

4

6

Стальной радиатор

Термоголовка M 30x1,5

Узел нижнего подключения угловой 3/4"НР-3/4"НГ

Кран маевского (комплект поставки радиатора)

Содинение с накидной гайкой (евроконус) ∅16мм

Трубка хромированая ∅16/∅16

4

Диков А.А.

Жилой дом по адресу: Московская область
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22-54-7-06-ОВ
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ЛистовСтадия

Изм. Лист №докум.

Р 8

Разраб.

Проверил

Утв.

Радиаторное отопление
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Формат А4

Диков А.А.

Жилой дом по адресу: Московская область
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о

2
1

Клапана

балансировочные

 Dy20 VT.052.N.05

1, 2 этаж

теплого пола

радиаторы 2 этаж

№ пп Наименование

1 Клапан с накидной гайкой 3/4"

2 Коллекторный FK 3617 11434 Far

3 Кран с накидной гайкой 11Б27П1 3/4"

Главный распределительный узел

Распределительный узел теплого пола

Коллекторный блок

с расходомером на

9 контуровНосоно-смесительный блок

Uponor Fluvia Push -23-B-W

Кран шаровой с

накидной гайкой  3/4"

Главный распределительный узел.

Распределительный узел теплого пола

22-54-7-06-ОВ
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Р 9

Разраб.

Проверил

Утв.

Радиаторное отопление

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат А4

Диков А.А.

Жилой дом по адресу: Московская область

Распределительный узел 1 этажа

 радиаторов и теплого  плинтуса

Коллектор

VTC. 560.NE.060504

К1

К2 К 2.4

Распределительный узел 2 этажа

Коллектор

VTC. 560.NE.060503

Распределительные узлы 1,2 этажа

22-54-7-06-ОВ
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