
Norm
Bauteil Grenzwerte Projektwerte Grauenergie Dicke (Bauteil) Dicke (Dämmung) Grenzwerte Projektwerte Grauenergie Dicke (Bauteil) Dicke (Dämmung) Grenzwerte Projektwerte Grauenergie Dicke (Bauteil) Dicke (Dämmung)
BA1 (Boden zu Aussen) 0.30 0.30 83.20 19.00 16.00 System 0.17 199.42 31.00 28.00 0.17 0.16 218.88 33.00 30.00
WA1 (Wand zu Aussen) 0.40 0.35 237.85 16.70 12.00 System 0.19 463.63 26.70 22.00 0.17 0.14 624.09 32.70 28.00
DA1 (Dach zu Aussen) 0.4 (0.20) 0.18 346.48 21.70 20.00 System 0.16 417.00 35.90 24.00 0.17 0.16 417.00 35.90 24.00

Heizwärmebedarf (MJ/m2a) 498.00 752.00 498.00 495.00 441.36 431.28

Graue Energie (MJ/m2a) 667.53 1080.05 1259.97

Heizleistung (W/m2) 27.68 60.73 14.65 0.89 27.68 44.65 14.65 0.65 27.68 40.62 14.65 0.60

Heizwärmebedarf (Vergleich in %) 49.51 Mehr als MuKEN 9.92 Mehr als MuKEN 100.00 Referenz

GraueEnergie (Vergleich in %) 100.00 Referenz -100.00 Mehr als SIA 180 88.75 Mehr als SIA 180

Heizleistung (Vergleich in %) 49.51 Mehr als MuKEN 9.92 Mehr als MuKEN 100.00 Referenz

Heizkosten CHF (0.27 CHF/kWh) 203.04 133.65 116.45

Kompensationskosten CHF (1.00 
CHF/MJ/m2a)

667.53 1080.05 1259.97

Kosten Heizung und Graue Energie 
Kompensation (CHF)

870.57 1213.70 1376.41

Kosten (Vergleich in %) -36.75 Weniger als MuKEN -11.82 Weniger als MuKEN 100.00 Referenz

SIA 180 SIA 380/1 MuKEn


