Benotigte Raumhohe bzw. Einbaulange zum Austausch

des Strahlers: 2200mm

Entliftung S

1100

1/4" - — G 6/4"
, {ﬁ  aussen
|
' 44
| Anschluss
' Probehahn
| 114"
|
|
|
c13 |
| 10
' ™M
| o
|
Messfenster [ 1. |
230 |
Mindestabstand i
zum Sensorausbau \
|
' O
| o0
i <t
|
Anschliiss i
Probehphn |
1/4" |
D
¥/
G 6/4"
aussen E%EJ Entleerung
174
129

UV-Desinfektionsanlage
VISADES T80F

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Einbaulage Vertikal
und Horizontal moglich!

Draufsicht

Achtung!

Bei horizontalem
Einbau den Sensor
nicht am Hochsten
oder Niedrigsten
Punkt anordnen!

VIS/ARNES

UV-TECHNOLOGY

MafRskizze Kammer

UV-Anlage T8OF

5023 Salzburg Tel. 0662 871224 13
Mauermannstralle 2 Fax 0662 871224 10

eMail: office@visades.com




