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ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN

Energimerkning af bygninger har to formal:

1. Mzerkningen synligggr bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Maerkningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pd, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opn3s pa el- og varmeregninger.

Maerkningen udfgres af en energikonsulent, som méler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dere, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestarrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bdde af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store maengder varmt vand. Maerket fortaller altsd om bygningens kvalitet -

ikke om méden den bruges p3, eller om vinteren var kold eller mild.

€ ® Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMZARKE

P3a energimaerkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬁ Q B B E E E E
A

gennemfgres, vil bygningen fa energimaerke
C
Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse 0ogsd gennemfgres, vil
bygningen f& energimaerke C

i\rligt varmeforbrug

260,99 MWh fjernvarme 199.353 kr
Samlet energiudgift 199.353 kr
Samlet CO, udledning 36,80 ton
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen eri dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den drlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgér i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at veere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom p3, at der er en razkke besparelsesforslag, der i folge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arlig
Tag 9 loft Investering besparelse
FLADT TAG

Taget er built-up tag.

Det flade tag bestar af betonelementer isoleret med hérde isoleringsbatts - udvendigt

afsluttet med tagpap.

Konstruktionen vurderes pa baggrund af renoveringstidspunktet at veere isoleret med

200 mm mineralutd.

Arlig

Ydewagge Investering besparelse

HULE YDERVAGGE

Den overvejende del af ydervaeggene i boligdelen er efterisoleret i forbindelse med
omfattende bygningsrenovering.

Ydervaeggene bestar indvendigt af gips pa 145 mm beton. Yderst 290 mm isolering
afsluttet med udvendig facadebeklaedning.

Konstruktionstykkelse er malt ved der samt kontrolleret med tegningsmateriale.
Isoleringsforholdet er skennet ud fra dette.

Oprindelige ydervaagge, som ikke er efterisoleret, vurderes udfgrt som 40 cm hulmur.
Vaeggene bestar udvendigt af tegl eller beton og indvendigt af letbeton.

Hulrummet er isoleret med mineraluldsbatts.

Den oprindelige ydermur i erhvervsdelen bestar overvejende af isolerede
betonelementer. Muren vurderes isoleret med 125 mm isolering.

Energimarkningsnummer 311277387
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Vinduer, dere ovenlys mv.

VINDUER

Vinduer i stueetage og indgangsfacade i boligdelen er to lags energivinduer fra 1996..
Boligdelen i Den Rgde Plads 15 er i 2011 renoveret med nye energivinduer.
Facadevinduer i butiksruderne i stueetage mod nord og gst er to lags energivinduer
fra 2007 - 2015

| erhvervsdelens 1. og 2. etage er 2 lags termovinduer fra 1994

Vinduesparti i kommunal afdeling mod arkade er 1 lags vindue

FORBEDRING
Eksisterende 1 lags vinduer mod arkade foreslas udskiftet til nye vinduer med trelags
energiruder, energiklasse A.

YDERD@RE

Yderdgre er isolerede yderdgre monteret med tolags energirude, energiklasse C.

| den kommunale del mod arkaden er en del aflukket med aluminiumsporte. Portene
er af aeldre dato og ikke helt teette.

Det vurderes dog, at omradet mest benyttes som lager og derfor ikke er fuldt
opvarmet, hvorfor en udskiftning i gjeblikket ikke vil vaere rentabel.

Gulve

ETAGEADSKILLELSE
Lukket etageadskillelse mod uopvarmet kaelder vurderes isoleret med 50 mm
mineraluld.

Konstruktions- og isoleringsforhold er skennet ud fra opferelsestidspunktet.
Etageadskillelse mod arkade vurderes pé baggrund af opferelsestidspunktet at veere
isoleret med 175 mm mineraluld.

Ventilation

VENTILATION

Der er mekanisk udsugning fra toilet og kekken i boligdel - fabrikat ner Exhausto
Boligventilation.

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding
Anlaegstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m2

El-varmeflade: Nej

SEL-veerdi: 1,0 kJ/m3

Automatik: Exhausto

Bygningens teethed: Normal taet

Energimarkningsnummer 311277387
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4.200 kr

Investering

Investering

Z\rlig
besparelse

200 kr
0,05 ton CO,

Arlig
besparelse

Arlig
besparelse
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Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759

| areatet omkring Senderlandsgade 12 er monteret mekanisk udsugning pa
bygningens tag.

Omradet skgnnes normal tzet, da teetningslister og fuger skennes intakte.

| det meste af butiksarealet er naturlig ventilation.

En del af omradet mod arkade er afgraenset af porte og dare, som ikke er helt taette.

I nogle butikker er mekanisk udsugning, som ikke kerer uafbrudt, men startes og
stoppes efter beholv.

Internt varmetilskud , Arlig
Investering besparelse
INTERNT VARMETILSKUD

Internt varmetilskud i boliger er i henhold bestemmelserne fastsat til 1,5 W/m? fra

personer og 3,5 W/m? fra belysning og elektriske apparater.

For erhvervsarealer er skgnnet et internt varmetilskud pa 6 W/m?2 pr ar

Energimarkningsnummer 311277387 5
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VARMEANLAG

Varmeanlag .
Investering

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Anlaegget er udfgrt som direkte fjernvarmeanlaeg med fjernvarmevand i
fordelingsnettet.

Fjernvarme fra Vestforsyning Varme A/S indfgres til centralt teknikrum i kaelder
under bygningen.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumper pa ejendommen

Ejendommen er beliggende i fjernvarmeforsynet omréde, og anvendelse af
varmepumper og solvarmeanlaeg kan ikke umiddelbart anbefales.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlaeg

Som tilfldet med varmepumper vil montering af solvarmeanlaeg ikke vaere rentabelt
i kraft af fjernvarmetilslutning.

Varmefordeling Investering

VARMEFORDELING
Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsror er udfgrt som to-strengs anlaeg.

VARMEROR

Varme cirkuleres i stalrer i kaelder fra teknikrum til lodrette stigestrenge til
radiatorer i lejligheder.

Gennemsnitlig dimension: Havedledninger 1 '4". - Stigestrenge %".

Rorene erisocleret med ca. 40 og 20 mm mineraluld.

Rerfgringen i kaelder er delt mellem erhvervsdel og bolig rerfering. Varmetabet i
rerene er fordelt p& baggrund af det opvarmede areal.

Energimaerkningsnummer 311277387
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VARMEFORDELINGSPUMPER
Varme cirkuleres i anlaegget af 4 pumper:

Kreds 1: Smedegaard Vario 5-100-4 pd 220 W
Kreds 2: Smedegaard Vario 5-100-4 pa 200 W
Kreds 3: Grundfos UPE 32-120 p& 180 W
Kreds 4: Grundfos Magna 32-100 p& 175 W

FORBEDRING
De gamle Smedegaard pumper bgr udskiftes med ny elektronisk pumpe - Savel af 33.800 kr. 4.100 kr.
hensyn til driftsgskonomi som af hensyn til driftssikkerhed. 1,27 ton CO,

Egnet pumpe vil vaere fx Grundfos Magna3 40 - 80 med en effekt pa 41 W.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske requleringsventiler pa radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.

Fremlgbstemperaturen til radiatoranlaegget i boligdelen styres centralt med en
Danfoss ECL 200 kompensator med P 30 programkort.

Til den gvrige del af ejendommen styres varmeanlaegget af to eldre Landis & Gyr
vejrkompensatorer.

Energimarkningsnummer 311277387 7
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VARMT VAND

Varmt vand . Arlig
Investering besparelse

VARMT VAND

| henhold til bestemmelserne er indregnet et varmtvandsforbrug p& 250 liter pr. m?
opvarmet etageareal pr. ar.

| bygningens erhhvervsomrade er skgnnet et varmtvanddsforbrug pa 133 m3/m2 pr.
&r, hvilket svarer til gennemsnit for butiksarealer.

VARMTVANDSROR

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfert som 1 1/4" stalrer. Rgrene er isoleret
med 40 mm isolering.

Det varme brugsvand cirkuleres i galvaniserede stalrar i kaelder fra teknikrum til
lodrette stigestrenge til lejligheder.

Gennemsnitlig dimension: Hovedledninger 1 '4". - Lodrette stigestrenge %".

Rerene erisoleret med 40 og 20 mm mineraluld..

VARMTVANDSPUMPER
Det varme vand cirkuleres af en Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe med en effekt pa
18 W.

VARMTVANDSBEHOLDER

Det varme brugsvand opvarmet i en ny APV gennemstramningsveksler med Danfoss
clektronisk temperaturstyring.

Veksler og rgrsystem er isoleret i henhold til norm. [DS452).

Energimaarkningsnummer 311277387 8
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EL

Arlig
EL .
Investering besparelse

BELYSNING

Belysningen i erhvervsdelen bestar af armaturer med lysstofrar.

Belysningen i gangarealer bestar af gamle 2-rgrs armaturer med konventionelle
forkablinger. Der er ingen styring ved bevaegelsesmeldere.

SOLCELLER

Der er ingen solceller pa ejendommen.

Montering af solceller pa taget er en mulighed; men lovgivningen p& omrédet kan
vaere uoverskuelig med hensyn til almennyttige udlejningsejendomme.

Der sker en lgbende udvikling sdvel konstruktionsmaessigt som politisk. Det vil derfor
vaere fornuftigt at felge denne udvikling.

VINDMOLLER
Der er ingen vindmplle opstillet til forsyning af bygningen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er opfart i 1973 til erhverv og Hotelvirksomhed.

Den er efterfglgende bygget om og renoveret. Den Rade Plads 17 er i forbindelse hermed ombygget til
Almene boliger.

Seneste stgrre energimaessige renovering har fundet sted i 2011 hvor facader og vinduer i boligdelen er
skiftet.

Flere vinduesarealer er udskiftet i kraft af labende vedligeholdelse.

| forbindelse med energimarkningen har delvist tegningsmateriale vaeret til rddighed. Energimeerket
bygger endvidere pa gennemgang og opmaling p& stedet samt oplysninger fra beboere og
betjeningspersonale.

Der er ikke udfert destruktive undersggelser.

Energimaerket er udfgrt i henhold til Bekendtggrelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimaerkning af
bygninger og i overensstemmelse med retningslinjer i Handbog for energikonsulenter (HB 2014).
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Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Erhverv 474 m2

Bygning
1

Erhverv 314 m?

Bygning
1

Erhverv 294 m?

Bygning
1

Erhverv 254 m?

Bygning
1

Erhverv 238 m?

Bygning
1

Erhverv 208 m?

Bygning
1

Erhverv 157 m?

Bygning
1

Bolig 81 m?

Bygning
1

Bolig 65 m?

Bygning
1

Kommentar

Adresse
Den Rgde Plads 21

Adresse
Senderlandsgade 8

Adresse
Segnderlandsgade 8

Adresse
Senderlandsgade 12

Adresse
Den Rgde Plads 19

Adresse
Den Rgde Plads 15

Adresse
Sgnderlandsgade 12

Adresse
Den Rpde Plads 17

Adresse
Den Rode Plads 17

m?
474

m?2
314

m?
294

m?2
254

m?
238

m?2
208

m?2
157

m2
81

m?
65

Lejligheder og erhvervsarealer er udlejede og er kun beset stikprgvevist.

Energimaerkningsnummer 311277387

Antal

Antal

Antat

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal
36
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Kr./ar
27.963

Kr./ar
18.524

Kr./ar
17.344

Kr./ar
14.984

Kr./ar
14.040

Kr./ar
12.270

Kr./ar
9.262

Kr./ar
4.778

Kr./ar
3.834
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 &r, og
besparelsesforslaget anses at vaere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfarer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen vaere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfeeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

[nvestering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af 1 lags rude 4.200 kr. 0,34 MWh 200 kr.
Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

Varmeanlaeg
Varmefordelings Udskiftning af 33.800 kr. 1.922 kWh 4.100 kr.
pumper cirkulationspumper pa Elektricitet

varmeanlag

Energimaerkningsnummer 311277387 1
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

P e ] =TT TSRS Den Rede Plads 15, 7500 Holstebro
BBR NI ..ot s 661-20466-1

Bygningens anvendelse i falge BBR...........ccoooii, Etageboligbebyggelse (140)
OPFBrelSeSAr oo 1973

Ar for vaesentlig renovering .........coceccvvecvieciecrecrreeennnne 1993
Varmeforsyning.....c..ccvcieciiniene i Fiernvarme

Supplerende Varme. .. ... ieineee it Ingen

Boligarealifalge BBR ..o, 2821 m?
Erhvervsarealifolge BBR ..o, 1782 m?

Opvarmet bygningsareal.......cccovieeiiiiriciiiciis e 4955 m?

Heraf tagetage opvarmet.........cccocieiiiiiiniiicicsee e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ........occviveevieinenieiiececee, 0m?

Uopvarmet kaelderetage....c.ccocoveicviiiiciiinicicns e, 1495 m?

ENergimarke ......oocioiiciiieeeee e C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter. ..o 183.452 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ......cooeeerririrrsr e e 81.524 kr. pr. ar

Varmeforbrug... ..o 395,59 MWh Fjernvarme

Aflaest PEriode . i st 04-07-2016 til 02-07-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUudgifter ..ot sre e e 190.023 kr. pr. &r

Fast afgiftuummmmsamimamsimmsimimismsim s i, .- 81.524 kr. pr. &r
Varmeudgift i @lt......ovovuevierieceieie i 271.548 kr. pr. &r
Varmeforbrug. ..o 409,76 MWh Tjernvarme
CO2 udledning ....ussmssasssissinsassmpisssesesasm e sisrsisssisen s 57,78 lon CO, pr. ar

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
| BBR meddelelsen er Sgnderlandsgade 12, 1. sal angivet som bolig. Imidlertid er der i denne lejlighed
indrettet til erhverv, hvilket der er gaet ud fra i energimaerkets beregninger.

| keelder er anbragt enkelte radiatorer, men kaelderen er som helhed betragtet som uopvarmet areal.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Energimaesrkningsnummer 311277387 12
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Fjernvarmestikket er indfert til central fjernvarmemaler i kaelder. Herfra leveres ogsa til
naboejendommen.

Det samlede registrerede forbrug p& hovedmaleren er i beregningerne fordelt til de to ejendomme pé
baggrund af de opvarmede arealer.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

FIerMVarmMe. .o 463,75 kr. per MWh
78.318 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning.......cceeveeveeesieacenns 2,10 kr. per kWh

De anvendte energipriser er indhentet pd leverandgrens takstblad.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bar
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZALP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortaelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. P4 www.byggeriogenergi.dk kan du og din handvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P4 www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjzelpelig med gennemfarelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600262
CVR-nummer 27093086

LT Energi
Skovsvinget 18, Rodskov, 8543 Hornslet

maildltenergi.dk
tlf. +45 40 31 94 29

Ved energikonsulent
Lars Taekker

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimaerkningen. Klagen skal i ferste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 &r efter energimarkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem szlger og keber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimaerkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede

Energimeerkningsnummer 311277387 13



ENERGIMAERKNINGSRAPPORT

energimaerkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter péklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionzerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimeaerkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 36 og 37 i bekendtggrelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimaerkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens@ens.dk

Energimarkningsnummer 311277387 14



Energimaerke

Den Rgde Plads 15
7500 Holstebro

g’z) ® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. oktober 2017 til den 9. oktober 2027
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