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ENERGIMERKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

1. Maerkningen synliggar bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nér
en bygning eller lejlighed szelges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud p3, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Markningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. Pa det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestarrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret praecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer p& varmen, mens andre fyrer for 8bne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store maengder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -

ikke om maden den bruges pé, eller om vinteren var kold eller mild.

(\_’» ® Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMARKE

P3 energimaerkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimasrke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ m m B E E E E B
A

gennemfgres, vil bygningen fa energimaerke
D
Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsa gennemfgres, vil
bygningen fa energimaerke C

z\rligt varmeforbrug

54,52 MWh fjernvarme 36.168 kr
Samlet energiudgift 36.168 kr
Samtet CO; udledning 7,69 ton
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsad anfgrt. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfaeldet, anses investeringen ikke at veere rentabel, og investeringen er ikke anfart.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i felge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arlig
Tag o9 loft Investering besparelse
FLADT TAG

Taget er built-up tag.

Det flade tag bestar af betonelementer isoleret med hérde isoleringsbatts - udvendigt

afsluttet med tagpap.

Konstruktionen vurderes pa baggrund af renoveringstidspunktet at veaere isoleret med

200 mm mineraluld.

,&rlig
Investering besparelse

Ydervaegge

HULE YDERVAEGGE

Ydermuren i nord- og sydfacade bestar overvejende af isolerede betonelementer.
Muren vurderes isoleret med 125 mm isolering.

Vestgavlen bestar af 45 cm hulmur i redt tegl.

Hulmuren skgnnes pa baggrund af tegningsmateriale og opfarelsestidspunkt isoleret
med 125 mm.
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Vinduer, dogre ovenlys mv.

VINDUER
Facadeparti i Den Rede Plads 35 og vinduer i Den Rede Plads 29 er monteret med
tolags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING
Ruderne i eksisterende facadeparti foreslas udskiftet til nye energiruder med varm
kant.

Eksisterende facadeparti vurderes i sa god en stand, at det anses for mest rentabelt,

at udskifte gamle glasruder med nye energiruder, og bibeholde det eksisterende
facadeparti.

YDERD@RE
Facadepartier i Den Rgde Plads 31 og 33 er monteret med 1 lags glas

FORBEDRING
Eksisterende facadepartier med 1 lags ruder foresl3s udskiftet til nyt parti, med
trelags energiruder, energiklasse B.

Gulve

TERRAENDAK
Terraenda=k vurderes isoleret med 50 mm mineraluld.

Konstruktions- og isoleringsforhold er skennet ud fra opfarelsestidspunktet.

LINJETAB
Fundamentet vurderes at vaere isolerede ydervaegge pa letklinkerfundament.

Ventilation

VENTILATION
| det meste af butiksarealet er naturlig ventilation.
En del af omr&det mod arkade er afgreenset af porte og dere, som ikke er helt teette,

I nogle butikker er mekanisk udsugning, som ikke kgrer uafbrudt, men startes og
stoppes efter beholv.
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,&rlig
Investering besparelse

6.300 kr.
1,91 ton CO,

183.600 kr. 6.300 kr.
1,90 ton CO,

,&rlig
Investering besparelse

Z\rlig
Investering besparelse



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Artig

Internt varmetilskud .
Investering besparelse

INTERNT VARMETILSKUD
For erhvervsarealer er skgnnet et internt varmetilskud pa 6 W/m2 pr ar
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VARMEANLAG

Varmeanlag , Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Anlaegget er udfért som direkte fjernvarmeanlaeg med fjernvarmevand i

fordelingsnettet.

Fjernvarme fra Vestforsyning Varme A/S indfpres til centralt teknikrum i kaelder

under nabobygning.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumper pa ejendommen

Ejendommen er beliggende i fjernvarmeforsynet omréde, og anvendelse af
varmepumper ng solvarmeanlaqg kan ikke umiddelhart anhetales

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlaeg

Som tilfeeldet med varmepumper vil montering af solvarmeanlaeg ikke vaere rentabelt
i kraft af fjernvarmetilslutning.

,&rlig

Varmefordellng Investering besparelse

VARMEFORDELING
Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrar er udfgrt som to-strengs anlaeg.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Varme cirkuleres i anlaegget af 3 pumper:

Kreds 1: Smedegaard Vario 5-100-4 pa 220 W
Kreds 2: Smedegaard Vario 5-100-4 p& 200 W
Kreds 3: Grundfos UPE 32-120 pa 180 W

Varmefordelingsanlaegget er feelles med nabobygningen.

FORBEDRING

De to gamle Smedegaard pumper bgr udskiftes med nye elektroniske pumper - Sdvel 22.500 kr. 3.300 kr.
af hensyn til driftsgkonomi som af hensyn til driftssikkerhed. 1,04 ton CO,
Egnede pumper vil vaere fx Grundfos Magna3 40 - 80.

Energimarkningsnummer 311277390 3
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AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.

Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring.
Styringen er et &ldre Landis & Gyr anlaeg monteret i kaelder under naboejendom.

Energimarkningsnummer 311277390 7
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VARMT VAND

Varmt vand Arlig
Investering besparelse

VARMT VAND
| bygningens erhhvervsomrade er skennet et varmtvanddsforbrug pa 133 m3/m2 pr.
ar, hvilket svarer til gennemsnit for butiksarealer.

VARMTVANDSROR

Tilslutningsrer il varmlvandsbeholder er udfgil soim 1 1/4" sléligr, Rerene er isoleret
med 40 mm isolering.

Produktionsanlsegget for varmt brugsvand er monteret i naboejendom. Andel af
rertab er beregnet pad baggrund af opvarmede arealer.

Brugsvandsrgr og cirkulationsledning er udfart som 3/4" stélrer. Rerene er isoleret
med 30 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER
Det varme vand cirkuleres af en Grundfos Alpha? cirkulationspumpe med en effekt p&
18W.

VARMTVANDSBEHOLDER

Det varme brugsvand opvarmet i en ny APV gennemstremningsveksler med Danfoss
elektronisk temperaturstyring.

Veksler og rarsystem er isoleret i henhold til norm. (DS452).

Veksleren forsyner ogsa naboejendom.
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EL

El ,&rlig

Investering besparelse

BELYSNING

Belysningsanlaeggene i kontorlokaler og butikker bestar af armaturer med
konventionelle forkablinger. Der er ingen styring ved bevaegelsesmeldere eller
dagslysstyring.

SOLCELLER

Der er ingen solceller pa ejendommen.

Montering af solceller pa taget er en mulighed; men lovgivningen pa omradet kan
vaere uoverskuelig med hensyn til almennyttige udlejningsejendomme.

Der sker en [sbende udvikling sdvel konstruktionsmaessigt som politisk. Det vil derfor
vaere fornuftigt at folge denne udvikling.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er en erhvervsejendom i to etager omfattende adresserne Den Rgde Plads 29 - 351
Holstebro.

Ejendommen er en del af Sgnderlandscentret og er mod gst og mod syd sammenbygget med den gvrige
del af centret.

| forbindelse med energimaerkningen har delvist tegningsmateriale vaeret til rddighed. Energimarket
bygger endvidere pa gennemgang og opmaling pa stedet samt oplysninger fra beboere og
betjeningspersonale.

Der er ikke udfart destruktive undersggelser.

Energimeerket er udfart i henhold til Bekendtggrelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimaerkning af
bygninger og i overensstemmelse med retningslinjer i Handbog for energikonsulenter (HB 2014).
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skannes a

:
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilba

veere rentable at gennemfgre. At vaere

igen inden de komponenter, der

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 ar, og
besparelsesforslaget anses at vaere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 ar.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indbleesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsattelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen vaere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

[nvestering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Furslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Yderdgre Udskiftning af facadepartier med 183.600 kr. 12,48 MWh 6.300 kr.
1 lags ruder Fijernvarme
214 kWh

Elektricitet

Varmeanlaeg
Varmefordelings Udskiftning af 22.500 kr. 1.568 kWh 3.300 kr.
pumper cirkulationspumper pa Elektricitet

varmeanlag

Energimarkningsnummer 311277390 10
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte vaere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhange af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af ruder i enheder med 12,58 MWh Fjernvarme 6.300 kr.

i e les 201 kWh Elektricitet

Energimarkningsnummer 311277390 1"
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Den Rgde Plads 29, 7500 Holstebro

AQrESSE i e e e Den Rgde Plads 29, 7500 Holstebro
BBR N e et e e 661-162813-1

Bygningens anvendelse i falge BBR......cccciiiiiiciiiinnnnn. Kontor, handel, lager, herunder offentlig
OPfBrelSeSAT ....ocveieeeeeee e e 1973

Ar for vaesentlig renovVering ....coocvvveveree e, Ikke angivet

VarmeforsyNiNg ... Fjernvarme

Supplerende Varme.... ..o vvereeimeeresiiiciiiis e Ingen

Boligareal i falge BBR ......cccoieiiiiiiicciiiscccncee i 0 m2

Erhvervsareal i fglge BBR ......ccoooiiiiiiiciciicceniiee, 600 m?

Opvarmet bygningsareal...........cociiioiiiieiiiiiieicciens 607 m?

Heraf tagetage opvarmet.......cccovveiciiiiiicisiiciisieccene, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ........cccoeciviiiiciiiiniciiieeee. 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......ccoovveviercicivciiiciiesne s 0m?

ENergimaerke ..o D

Energimasrke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter.......cooiiiiici s 23.913 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ...........ccoeveee iivsiaitanssiamiiaaeinie dasnsinidong 10.626 kr. pr. ar

Varmeforbrug. ... e 51,56 MWh Fjernvarme

AflaEest Periode........coooeicisvsersesnesanessusersessensessessossnsasense 04-07-2016 til 02-07-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalérets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUudgifter ..ottt 24.826 kr. pr. &r

Fast @fQift oot 10.626 kr. pr. ar
Varmeudgift i @lte.. e 35.453 kr. pr. ar
Varmeforbrug. .o 53,53 MWh Fjernvarme
(070 AT T 11=Ye 311 o SO PORT 7,55 ton CO, pr. &r

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

De opmalte arealer svarer i rimelig grad til arealer angivet i BBR meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE 0G BEREGNEDE FORBRUG

Fjernvarmestikket er indfert til central fiernvarmemaler i kaelder. Herfra leveres ogsa til
naboejendommen.

Det samlede registrerede forbrug pd hovedmaleren er i beregningerne fordelt til de to ejendomme pd
baggrund af de opvarmede arealer.

Energimaerkningsnummer 311277390 12
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ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

FIernvarme.... s s s Smmssiaimis syt 463,75 kr. per MWh
10.884 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet tit andet end opvarmning....ccccceeveeveeireeeeneen. 2,10 kr. per kWh

De anvendte energipriser er indhentet pa leverandgrens takstblad.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene ivaerksattes, bar der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortaelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. P& www.byggeriogenergi.dk kan du og din hndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rdd og vaerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
titfaelde veere behjzelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600262
CVR-nummer 27093086

LT Energi
Skovsvinget 18, Rodskov, 8543 Hornslet

mail@ltenergi.dk
tlf. +45 40 31 94 29

Ved energikonsulent
Lars Taekker

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kesber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimaerkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har fdet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 &r efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem saelger og kgber, dog
senest 6 ar efter energimarkningsrapportens datering. Klagen skal indgives p3 et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pd http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimzarkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimarkningsfirmas afgerelse af en ktage kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
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andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kebere eller erhververe af energimarkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne tremgar at §§ 36 og 37/ 1 bekendtggrelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprevekontrol af om
energimaerkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pa at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensldens.dk

Energimaarkningsnummer 311277390 14



Energimaerke

Den Ragde Plads 29
7500 Holstebro

A 4
AlALAIBICIDIE]F|c

@ ® Energistyrelsen
@

Gyldig fra den 9. oktober 2017 til den 9. oktober 2027

Energimaerkningsnummer 311277390






