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I. BEVEZETŐ 
 

 

A modern gazdaságban az energia (villamos áram, földgáz, üzemanyag, távhő, stb.) szűkös erőforrás, 
melynek az egységköltsége folyamatosan változik. Az energiaköltségek jelentős hányadát képezik a 
vállalati működés önköltségének, így ha versenyképességünket meg kívánjuk őrizni, egyre fontosabb, 
hogy tudatos energiafogyasztókká váljunk. 

Energetikai szakreferensként a törvényi kötelezettség teljesítésén túl hatékony támogatást kívánunk 
nyújtani minden olyan feladat megoldásában, melyet megosztanak velünk. Ezen belül is az alábbi 
pontokat tartjuk fontosnak. 

Az együttműködés célja  

 transzparens képet adni a vállalat energiafogyasztásáról, 
 a megvalósult energetikai beruházások nyomon követése, 
 az energiahatékonysággal kapcsolatos döntések támogatása, 
 az energiatudatos szemlélet kialakítása/formálása 

 

Jelen energetikai szakreferensi jelentés a(z) 

Mansion Danube Hungary Kft. 

részére, a 2018.01.01 - 2018.12.31. közötti időszakra szól. A jelentés az energiahatékonyságról szóló 
2015. évi LVII. törvény és annak 122/2015. (V.26.) végrehajtási rendelete alapján készült. A törvényi 
kötelezettségnek eleget téve a szervezet energia felhasználásáról szóló havi jelentéseket átadtuk. 

Ezúton köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal. Bármilyen energetikai kérdésben továbbra 
is állunk rendelkezésükre. 

 

Készült: Budapest, 2019.05.31. 

 

 

……………………………………………….. 
Ecorisk Management Consulting Kft. 

Pusztai János 
ügyvezető 

 

 



 

   

 

Energetikai szakreferensi jelentés 2018 év 

Cégnév Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Vizsgált telephely(ek) 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14. 

 

2018 év összefoglaló értékek 

Összes fogyasztás [kWh] 10 889 486 

Összes CO2 kibocsátás [e tonna] 3,2773 
 

Vizsgált időszak 2017 év Energianemek alapvonal 
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 - kWh kWh m3 m3 GJ - -  Fogyasztás [kWh] 10 619 186 2 829 297 3 454 379 426 982 0 0 0 0  
Fogyasztás ekvivalens [ kWh ] 20 044 700 7 073 243 8 635 948 4 335 510 0 0 0 0 

CO2e [e  tonna ] 3,88 1,03 1,26 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Vizsgált időszak 2018 év Energianemek 
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 - kWh kWh m3 m3 GJ - -  
Fogyasztás [kWh] 10 889 486 2 843 224 3 741 475 423 956 0 0 0 0  
Fogyasztás ekvivalens [ kWh ] 20 766 535 7 108 060 9 353 688 4 304 787 0 0 0 0  CO2e [ e tonna ] 3,2773 1,0378 1,3656 0,8739 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

 

Épület mért/becsült %  90 90 90 0 0 0 0 0 

Folyamat (technológia) mért/becsült %  10 10 10 0 0 0 0 0 

Szállítás mért/becsült %  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fogasztás megoszlás [kWh]   

Épület mért/becsült % 18 689 881 6 397 254 8 418 319 3 874 309 0 0 0 0 0 

Folyamat (technológia) mért/becsült % 2 076 653 710 806 935 369 430 479 0 0 0 0 0 

Szállítás mért/becsült % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Költség megoszlás [Ft]   
Épület mért/becsült % 189 986 676 68 999 072 90 717 136 30 270 469 0 0 0 0 0 

Folyamat (technológia) mért/becsült % 21 109 631 7 666 564 10 079 682 3 363 385 0 0 0 0 0 

Szállítás mért/becsült % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CO2e megoszlás [e Tonna]   
Épület mért/becsült % 3 0,9340 1,2291 0,7865 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Folyamat (technológia) mért/becsült % 0 0,1038 0,1366 0,0874 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Szállítás mért/becsült % 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Előzőév időszakához viszonyított eltérés 0% 8% -1% 0% 0% 0% 0%  
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Megjegyzés: 



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Energetikai szakreferensi jelentés Diagramok 

Cégnév Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Vizsgált telephely(ek) 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14. 

 

 



 

 

 

 
 

  
 

 

 

Villamos energia - 01 HU000210F11-E650050239231-7000141 

Az alábbi diagramok a vállalat villamos energiafogyasztását és teljesitménylekötési értékeit mutatják meg az elsődleges fogyasztási pontnál. Míg a fogyasztási diagram esetében a meddő 

energia mértéke, és a fogyasztási trend a kiemelten fontos vizsgálati tényező, addig a teljesitménylekötéseknél az optimalizálási lehetőségeket érdemes vizsgálni, hogy minél 

költséghatékonyabban lehessen működtetni a villamos energiaellátást. 

A telephely villamosenergia-fogyasztásának alakulása -2018 
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Megjegyzés 

Villamosenergia kereskedelmi díj 
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A telephely villamosenergia-fogyasztásának alakulása -2018 
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Villamos energia - 02 HU000210F11-E650050239231-7000142 

Az alábbi diagramok a vállalat villamos energiafogyasztását és teljesitménylekötési értékeit mutatják meg a másodlagos fogyasztási pontnál. Míg a fogyasztási diagram esetében a meddő 

energia mértéke, és a fogyasztási trend a kiemelten fontos vizsgálati tényező, addig a teljesitménylekötéseknél az optimalizálási lehetőségeket érdemes vizsgálni, hogy minél 

költséghatékonyabban lehessen működtetni a villamos energiaellátást. 

A telephely villamosenergia-fogyasztásának alakulása -2018 
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Villamosenergia kereskedelmi díj 

30,00 
 
 

25,00 
 
 

20,00 
] 
h 
W k 15,00 
/ t F  [ 

 

10,00 
 
 

5,00 
 
 

0,00 
 

 

 
 

Kereskedelmi: Ft/kWh Fajlagos: Ft/kWh 

 

 

 

 

  

 Megjegyzés 

Villamosenergia kereskedelmi díj 
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Gázenergia - 01 39N0600002580005 

 Megjegyzés 

Gázfogyasztás [m3] 

Gáztérfogat [m3] 
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Készült: Budapest, 2019.05.27. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
Ecorisk Management Consulting Kft. 

Pusztai János 
ügyvezető 

 

 
 


